Договор оказания услуг № 

г. Каспийск

                                                                            «____» ___________ 2024 г.
_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице, действующего на основании ____________, и  
Акционерное Общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Магомедова Гамзы Магомедовича, действующего на основании нотариальной Доверенности, зарегистрировано в реестре № 05/55-Н/05-2024-1-28 от 10.01.2024г.,  с другой стороны,  именуемые при совместном упоминании – Стороны, в соответствии с  Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» на основании результатов осуществления закупки путем проведения __________________________________________________________________________ на Официальный сайт Единой Информационной Системе www.zakupki.gov.ru/223/ (протокол №____________от «____» _________2024г.) заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
            1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить проведение регламентных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, ПТЭ электрических станций с сетей и ПТЭ тепловых энергоустановок для нужд филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» «Махачкалинские тепловые сети».
            1.2. Предусмотренные Договором услуги выполняются в соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, соответствующим Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Калькуляцией (Приложение № 2 к Договору).

            1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения договора и действует по «31» декабря 2024 г., включительно.

            1.4. При оказании услуг в рамках Договора используются оборудование и материалы Исполнителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, передать Заказчику результат услуг надлежащего качества.



2.1.2. Обеспечить оказание услуг, из своих материалов, а в случаях, предусмотренных п. 3.1. Договора, также и из материалов Заказчика

2.1.3. За свой счет осуществлять приемку, разгрузку и хранение материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники и т.п., в том числе принятых от Заказчика.

2.1.4. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядчиками в случае их привлечения.

2.1.5. Безвозмездно устранять выявленные при выполнении услуг недостатки в течение З (трех) рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых мероприятий более длительный срок.

            2.1.6. В ходе выполнения услуг соблюдать требования в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении услуг на территории заказчика.

            2.1.7. Постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

2.2.    Заказчик обязан:

            2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к объекту производства услуг.

2.2.2. Передать Исполнителю площадку производства услуг в пригодном для выполнения услуг состоянии.

2.2.3. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанных услуг, или иных недостатков в оказанных услугах немедленно заявить об этом Исполнителю, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

 2.2.4. Оплатить выполненные Исполнителю услуги в порядке, установленном в разделе 4 Договора.
2.3.    Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем. При обнаружении нарушений требований действующих норм и технических условий потребовать остановить оказание услуг до полного устранения нарушений. 

2.3.2. В одностороннем порядке изменять определенные договором объемы оказания услуг, в том числе:

- увеличивать или сокращать (исключать) отдельные услуги;

- изменять вид, характер и (или) требования к качеству любой части оказания услуг.

  Указанные изменения, в том числе, влекущие изменение общей стоимости и (или) сроков оказания услуг, должны быть оформлены дополнительным соглашением Сторон.

2.3.3. В случае неподдержания Исполнителем чистоты и порядка и несоблюдения им санитарно-гигиенических норм на ремонтной площадке и рабочих местах отстранять персонал Исполнителя от оказания услуг до устранения замечаний. Ответственность за сроки оказания услуг в этом случае возлагается на Исполнителя.

3. Порядок производства и приемки оказанных услуг 
3.1. В случае необходимости оказания услуг с использованием материалов Заказчика Стороны подписывают Акт передачи, который должен содержать перечень (номенклатуру), количество и сроки предоставления материалов, передаваемых Заказчиком Исполнителя, Стоимость материалов определяется на основании первичных документов бухгалтерского учета, подписанных сторонами.

3.2. Материалы, переданные Заказчиком Исполнителю, находятся на ответственном хранении Исполнителя до подписания Заказчиком соответствующей справки о стоимости оказанных услуг и затрат.

Исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов Заказчика. В случае утраты или повреждения материалов Исполнитель восстанавливает их за свой счет, либо возмещает Заказчику их стоимость.

3.3. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за оказанием услуг и их качества, а также производит проверку соответствия используемых Исполнителем материалов и оборудования условиям Договора и Калькуляции.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам оказываемых услуг в любое время в течение всего срока оказания услуг.

3.4. Сдача и Приемка оказанных услуг производится с участием уполномоченных представителей Исполнителя и Заказчика и оформляется Актами о приемке оказанных услуг и Справки о стоимости оказанных услуг и затрат), подписываемыми Сторонами.

3.5. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Исполнителя о готовности оказанных услуг к сдаче.

3.6. Заказчик подписывает Акт о приемке оказанных услуг при отсутствии замечаний к качеству и объему оказанных услуг. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт о приемке оказанных услуг, он обязан предоставить акт обнаружения недостатков оказанных услуг, являющийся основанием для устранения недостатков оказанных услуг Исполнителем за свой счет.

3.7. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в полном объеме и передаче их результатов Заказчику, считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
4.   Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость услуг по договору (цена договора) определяется Калькуляцией, являющейся приложением к договору с момента утверждения ее Заказчиком. Цена договора составляет ________________ (_________________________), в т.ч. НДС (20%) _________________ (___________________________________).
Расчет по настоящему договору производится поэтапно по факту оказанных услуг, цена услуг по этапам определяется Этапами услуг (Приложение № 3 к Договору). В случае выявления дополнительных объемов и превышения стоимости фактически оказанных услуг, Стороны заключают дополнительное соглашение к договору, при этом величина суммы, предусмотренной дополнительным соглашением, не может превышать 20% от стоимости оказанных услуг, указанной в Сметной документации.
4.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг, при условии предъявления Исполнителем оформленных надлежащим образом соответствующих счета и (или) счета-фактуры и Справки о стоимости оказанных услуг, а также документы на затраты подтверждающие иные расходы. 

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 договора либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5. Качество услуг. Гарантии
5.1. Исполнитель гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество оказанных услуг и их конструктивных элементов в соответствии с Договором и его приложениями, а также действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в период гарантийной эксплуатации результата оказанных услуг;

5.2. Гарантийные сроки на оказанные   услуги устанавливаются в соответствии с Техническим заданием. Гарантийные сроки на оказанные услуги по каждому объекту исчисляются с момента принятия Заказчиком полного объема оказанных услуг по соответствующему объекту в соответствии с техническим заданием.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата оказанных услуг обнаружатся дефекты и недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки оказанных услуг, согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неприбытия представителя Исполнителя для участия в составлении акта обнаруженных дефектов и недостатков в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт с указанием дефектов и недостатков, порядка и сроков их устранения, который направляется Исполнителю и является обязательным для исполнения Исполнителем.

5.4. При отказе Исполнителя от составления и подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков Заказчик назначает квалифицированную экспертизу.

По результатам экспертизы Заказчик составляет односторонний акт с указанием дефектов и недостатков, порядка и сроков их устранения, который вместе с копией экспертного заключения направляется Исполнителю и является обязательным для исполнения.

5.5. Гарантийный срок в случае установления дефектов и недостатков продлевается соответственно на период их устранения.

5.6. Исполнитель гарантирует наличие собственных или наемных трудовых и материальных ресурсов в целях выполнение настоящего договора.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.

6.2. До сдачи оказанных услуг Заказчику Исполнитель несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата оказанных услуг, а также используемых при оказании услуг материалов Заказчика.

6.3. За нарушение установленных Договором сроков начала и/или окончания оказанных услуг, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки оказываемых услуг.

6.4. В случае нарушения Исполнителем срока оказанных услуг более чем на 1 (один) месяц, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости услуг, а также возмещает Заказчику убытки в полном объеме сверх неустойки.

6.5. В случае ненадлежащего оказания услуг, использования материалов (оборудования) ненадлежащего качества, а также не соответствующих условиям Договора, Исполнитель уплачивает штраф в размере 5 (пяти)% от стоимости услуг за каждое такое нарушение и за свой счет устраняет нарушение. При этом исправление некачественно оказанных Исполнителем услуг, а также устранение недостатков не освобождает Исполнителя от ответственности по п. 6.3. Договора.

6.6. За односторонний необоснованный отказ от оказания услуг по договору, Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) % стоимости услуг.

6.7. В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных Графиком оказания услуг, при отсутствии вины Заказчика, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя за 15 (пятнадцать) дней, с последующим заключением договора на тот же предмет с претендентом, занявшим в ранжировке тендерных предложений позицию, следующую за позицией победителя тендера.

6.8. В случае нарушения установленного Договором срока оплаты оказанных услуг Заказчик по требованию Исполнителя уплачивает неустойку, исчисляемую исходя из 1/360 ставки рефинансирования от суммы не перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

6.9 Исполнитель несет ответственность за своевременное включение в книгу продаж и покупок счет - фактур по оказанным услугам. В случае несвоевременного отражения НДС в налоговой декларации Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в полном объеме. Исполнитель гарантирует выполнение настоящего договора за счет собственных либо наемных трудовых и материальных ресурсов.

6.10. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 6 договора, начисляются с момента нарушения одной из Сторон условий Договора и подлежат уплате нарушившей обязательства Стороной в течение З (трех) банковских дней с момента предъявления требования об уплате.

6.11. Оплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.
7.    Порядок разрешения споров
7.1. Споры, разногласия, требования, возникающие из договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, расторжением, недействительностью либо прекращением обязательств по договору, которые не удалось разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Дагестан с соблюдением обязательного досудебного претензионного урегулирования.

8. Порядок изменение и расторжение договора
             8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора, а также расторжение и прекращение возможны по соглашению Сторон и имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В случае наличие разногласий существенных условий настоящего договора Стороны вправе урегулировать подписанием протокола разногласий.
Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
       8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.
             8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Любая из сторон Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также мятеж, гражданские беспорядки, принятие нормативных актов запрещающего характера, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего Договора.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2. Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ей убытки.

9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
10. Прочие условия 
10.1 Исполнитель подтверждает, что до момента подписания договора получил от Заказчика и ознакомлен с положением АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» к подрядным организациям по обеспечению ПБ, ОТ и ОС на объектах АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» (п. 2.1.6. Договора).

10.2. Передача Исполнителем своих прав и обязанностей по Договору третьим лицам не допускается без согласия Заказчика.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В случае, если к указанному сроку у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, то срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика, один - для Исполнителя.

10.5. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (приложение 1).

2. Калькуляция (приложение 2).
3. Этапы услуг (приложение 3).

11.  Адреса и реквизиты сторон

	Заказчик:
	Исполнитель:

	АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжении я и водоотведения»
	

	ИНН/КПП: 0554008950/050043002
ОГРН 1220500004900

Юр. адрес: 368304 г. Каспийск Кирпичное шоссе 13Б, 3 этаж, офис 56

Факт.адрес: 367007, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Лаптиева, зд. 1
Р/с: 407 028 10760320017262 

К/с: 301 018 109 070 200 00 615

БИК: 040702615

Банк: Отделении №5230 

ПАО Сбербанк РФ г. Ставрополь


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Заместитель Генерального директора
	

	по коммерческим вопросам

	

	______________ /Г.М. Магомедов/    
	____________________ /                              /


    м.п.
м.п.

Приложение 1

к договору оказания услуг № _____
от «__» ___________ 2024 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, ПТЭ электрических станций с сетей и ПТЭ тепловых энергоустановок для нужд филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» «Махачкалинские тепловые сети»
1. ОСНОВАНИЕ
Основанием для оказания услуг являются:

1.1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384).
1.2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003г. №115.
1.3. Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

1.4. Федеральный закон "О теплоснабжении" от 27.07.2010 N 190-ФЗ.
1.5. ОКПД 2 – 71.20.19.190

ОКВЭД 2 – 71.20.4.
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Дата начала работ: с даты подписания договора;
Дата окончания работ: не позднее 31.12.2024 года.

3. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ
3.1. Разработка и внедрение индивидуального программного обеспечения: Система по расчету нормативов показателей эффективности работы объектов теплоснабжения

3.1.1. Технические требования к программному обеспечению:
· архитектура: клиент-серверное web-приложение (доступ осуществляется через web- браузер без установки на стационарный компьютер);

· система имеет микросервисную (модульную) архитектуру;
· система имеет возможность разделения прав доступа для пользователей различных уровней;
· система управления базами данных (далее-СУБД) из перечня разрешённого к использованию Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации отечественного программного обеспечения и СУБД.

3.1.2. Основные функциональные модули:

· Модуль импорта/экспорта информации из Excel, Word с возможностью импорта информации из информационных систем предприятия;

· Модуль отображения объектов предприятия на онлайн-картах с привязкой к GPS координатам;

· Модуль создания каталога оборудования предприятия и ведения нормативно-справочной информации (далее-НСИ);

· Модуль расчета фактических и нормативных технико-экономических показателей работы котельных, включающих удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии котельными;

· Модуль расчета фактических и нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по водяным тепловым сетям, включая расчета фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию в тепловых сетях и поправочных коэффициентов на основании Приложения 5 «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «тепловые потери» СО 153-34.20.523(3)-2003.
· Модуль сравнительного анализа результатов расчетов при разных условиях;
· Модуль формирования отчётности в Word, Excel и PDF.

3.1.3. Программное обеспечение должно обеспечить:

· возможность простого и автоматизированного внесения данных в программу;

· простоту эксплуатации и высокую скорость расчетов;

· представление имеющейся информации в виде таблиц, диаграмм;

· формирование отчетных документов по формам Заказчика в Word, Excel;
· хранение архивных данных бессрочно и ограничивается техническими характеристиками сервера Заказчика.

3.1.4. Составление перечня входной информации, разработка принципов ее накопления, контроля достоверности;

3.1.5. Разработка алгоритмов расчетных модулей:

Разработка алгоритмов расчетных модулей производится на основании следующих действующих нормативных документов:

· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 30.11.2015) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии»

· Приказ Министерства энергетики РФ от 30 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя");
· Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях РД 34.09.255-97;

· Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "тепловые потери" СО 153-34.20.523(3)-2003;

· Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателям "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах" и "удельный расход электроэнергии" СО 153-34.20.523(1)-2003;

· Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "тепловые потери" СО 153-34.20.523(3)-2003;

· Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" СО 153-34.20.523(4)-2003.

3.1.6. Разработка форм ввода данных и отчетных форм представления информации персоналу Заказчика. Перечень и вид форм согласовывается с Заказчиком;

3.1.7. Реализация разработанных алгоритмов в программном комплексе;

3.1.8. Калибровка и наладка программного обеспечения;

3.1.9. Проведение тестирования;

3.1.10. Обучение пользователей Заказчика;

3.1.11. Опытная эксплуатация программного обеспечения;

3.1.12. Формирование эксплуатационной и правоустанавливающей документации программного комплекса: руководство пользователя, лицензионное соглашение о передаче неисключительных прав использования программного обеспечения сроком на 5 календарных лет с момента завершения опытной эксплуатации.

3.1.13. Предоставление доступа к личному кабинету через Web-интерфейс c возможностью работы в личном кабинете в операционных системах Windows 7 и выше для руководителя - 3 пользователя и инженеров – 10 пользователей с разграничением прав доступа к функционалу.

3.1.14. Требования к технической поддержке:

Исполнитель должен осуществлять техническую поддержку программного обеспечения (2 и 3 линии), а также консультации технических специалистов по расчетам в рабочие дни с 9:00 до 17:00 в течение 1-го календарного года с момента завершения опытной эксплуатации.

3.2. Проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя
3.2.1. Объекты:
· тепловые сети Махачкалинской ТЭЦ;
· тепловые сети котельных ДЭМ, БПК, Пиковая.
3.2.2. Сбор документальной информации по тепловым сетям.
3.2.3. Анализ собранных материалов по тепловым сетям.

3.2.4. Разработка мероприятий в тепловых сетях, на источнике тепловой энергии и в системах теплопотребления, которые должны быть выполнены в процессе подготовки тепловых сетей к испытаниям. 

3.2.5. 
Составление рабочей программы испытаний и перечня подготовительных мероприятий.

3.2.6. Проведение подготовительных мероприятий по испытаниям тепловых сетей и оборудования, в том числе изготовление и установка фиксаторов максимального перемещения стаканов сальниковых компенсаторов, организация предусмотренных программой пунктов наблюдения для контроля за режимом испытания (выполняются персоналом Исполнителя совместно с Заказчиком).

3.2.7. 
Подготовка, установка и проверка измерительной аппаратуры (выполняются персоналом Исполнителя).

3.2.8. 
Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя.

3.2.9. 
Выявление дефектов, обработка и оценка результатов испытаний.

3.2.10. 
Составление Акта с указанием:

- данных по режиму испытаний;

- перечня выявленных по результатам осмотра дефектов и предполагаемые причины их возникновения.

3.3. Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, на максимальную температуру теплоносителя

3.3.1. Объекты тепловые сети от котельных I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум

3.3.2. Сбор документальной информации по тепловым сетям: схемы тепловых сетей, характеристики трубопроводов и оборудования тепловых сетей, насосных станций, ЦТП, системе учёта, режимах работы, эксплуатационных характеристиках, техническом состоянии тепловой изоляции, конструкций прокладок, компенсирующих устройств.

3.3.3. Анализ материалов по тепловой сети: выбор характерных участков тепловых сетей для проведения испытаний.

3.3.4. Выбор циркуляционных колец из характерных участков тепловых сетей: составление схем циркуляционных колец с указанием характеристик участков, необходимых точек измерений, насосных станций, ЦТП, тепловых камер, мест установки циркуляционных перемычек и приборов учёта параметров сетевой воды.

3.3.5. Осмотр испытываемых тепловых сетей с целью выявления состояния тепловой изоляции трубопроводов, механических повреждений оборудования и сооружений тепловых сетей, возможности снятия показаний в контрольных точках, проверка состояния компенсирующих устройств, фланцевых соединений, опор и других элементов.

3.3.6. Определение мест для врезки гильз под термометры/манометры и монтажа циркуляционных перемычек, фиксаторов максимального перемещения.
3.3.7. Определение геодезических отметок трубопроводов и контрольных точек испытываемых участков тепловых сетей на гидравлические потери с использованием спутникового нивелирования в сложных условиях городской застройки.

3.3.8. Разработка схемы переключений на тепловой сети для сбора испытываемых циркуляционных колец, окончательный выбор мест установки средств измерений и циркуляционных перемычек.

3.3.9. Расчет параметров испытаний (расходов, температур, давлений сетевой воды в контрольных точках и пр.).

3.3.10. Разработка и согласование с Заказчиком технических и рабочих программ испытаний тепловых сетей.

3.3.11. Проверка организации монтажа необходимых циркуляционных перемычек, гильз под термометры/манометры в контрольных точках тепловой сети.

3.3.12. Подготовка контрольно-измерительных приборов и оборудования, необходимого для измерения и регистрации параметров работы тепловой сети в период проведения испытаний.

3.3.13. Проведение испытаний тепловых сетей в соответствии с утвержденными программами. Все испытания тепловых сетей выполняются раздельно и в соответствии с действующими методическими указаниями.

3.3.14. Осмотр испытанной тепловой сети с целью выявление мест неплотностей и проверки состояния трубопроводов, оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов.

3.3.15. Обработка полученных результатов испытаний.

3.3.16. Проведение расчётов и анализа результатов испытаний тепловых сетей с предоставлением выводов и рекомендаций:

· расчёт фактических и нормативных потерь тепловой энергии при испытаниях характерных участков при среднегодовых условиях, сравнение фактических коэффициентов, характеризующих соотношение фактических и нормативных тепловых потерь, с предельными значениями;

· расчёт фактических коэффициентов гидравлического трения и потерь напоров в тепловой сети при испытаниях характерных участков, сравнение фактических коэффициентов гидравлического трения и потерь напоров в тепловой сети при испытаниях с расчетными значениями;

· расчет фактического максимального перемещения стаканов сальниковых компенсаторов и сравнение с проектными значениями;

· оценка полученных результатов.

3.3.17. Составление технических отчетов по испытаниям тепловых сетей на тепловые потери и испытаний тепловых сетей на гидравлические потери, акта о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. 

3.4. Разработка гидравлических режимов и наладочных мероприятий тепловых сетей
3.4.1. Объекты:

· тепловые сети Махачкалинской ТЭЦ;

· тепловые сети котельных ДЭМ, БПК, Пиковая;

· тепловые сети от котельных I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.4.2. Сбор документальной информации по системе теплоснабжения: характеристики источников тепловой энергии, схемы и характеристики трубопроводов тепловых сетей, насосных станций (ЦТП), потребителях (схемы ИТП, расчётные тепловые нагрузки, строительные характеристики), системе учёта, системе регулирования, эксплуатационная документация по фактическим режимам работы, данные по авариям, недогревам, сливам, техническом состоянии тепловой изоляции, вырезки трубопроводов и пр.

3.4.3. Визуальное обследование системы теплоснабжения с целью выявления состояния оборудования источников, тепловых сетей, наносных станций, ЦТП, ИТП потребителей: арматуры, трубопроводов, каналов, камер, дренажных устройств, изоляции трубопроводов, элеваторных узлов, дроссельных диафрагм и пр.

3.4.4. Выборочное инструментальное обследование с целью определения фактических характеристик работы тепловых сетей, определение геодезических отметок объектов системы теплоснабжения.

3.4.5. Анализ документальной информации и результатов инструментального обследования. Оценка степени и характера гидравлической и тепловой разрегулировки систем.

3.4.6. Составление перечня мероприятий по упорядочению работы тепловых сетей: устранению дефектов монтажа, по устранению перемычек между подающим и обратным трубопроводами, установке КИП и пр.

3.4.7. Определение расчётных тепловых нагрузок и расходов воды систем отопления, вентиляции, ГВС потребителей.

3.4.8. Разработка теплового режима системы централизованного теплоснабжения.

3.4.9. Разработка расчётной схемы тепловых сетей в Геоинформационной системе Zulu 10.0.

3.4.10. Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей в программно-расчётном комплексе ZuluThermo 10.0.

3.4.11. Разработка гидравлического режима системы централизованного теплоснабжения.

3.4.12. Расчет дроссельных устройств и разработка мероприятий по регулировке и наладке тепловых сетей.

3.4.13. Составление технического отчета по разработке тепловых и гидравлических режимов и наладочных мероприятий.
3.5. Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов котельных
3.5.1. Объекты:

· котельные ДЭМ, БПК, Пиковая;
· котельные I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.5.2. Сбор документальной информации по котлоагрегатам (проектная, ремонтная, эксплуатационная, паспортные характеристики оборудования, аварийные акты, условия эксплуатации котлоагрегатов и пр.);

3.5.3. Внешний осмотр котлоагрегатов, вспомогательного оборудования, КИП с проверкой регулирующих органов; составление схемы измерений, перечня подготовительных работ.

3.5.4. Разработка технической программы режимно-наладочных испытаний. Согласование режимов работы основного оборудования на период проведения испытаний с Заказчиком.

3.5.5. Проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов на основном топлива (газе), выявление отклонений от действующих нормативных требований;

3.5.6. Составление ведомости измерений, обработка материалов испытаний, составление тепловых и материальных балансов.

3.5.7. Оценка эксплуатационной надежности оборудования, разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования;

3.5.8. Разработка режимных карт котлоагрегатов;

3.5.9. Составление технических отчетов по результатам проведенных режимно-наладочных испытаний.

3.6. Проведение тепло-химических испытаний котлов и наладка их водно-химических режимов

3.6.1. Объекты:

· Махачкалинская ТЭЦ;

· котельные ДЭМ, БПК, Пиковая;

· котельные I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.6.2. Сбор документальной информации по оборудованию ХВО 
3.6.3. Проведение анализа эксплуатационной и ремонтной документации.

3.6.4. Осмотр технического состояния оборудования водоподготовительной установки, соответствие требованиям Правил, СНиП и нормативным документам. Анализ приборного обеспечения;

3.6.5. Анализ качества, полноты и периодичности контроля за водно-химическим режимом котельной;

3.6.6. Анализ водно-химического режима котлов, качества умягченной, питательной, котловой воды и конденсата;

3.6.7. Проверка, внесение изменений в инструкцию и режимные карты водно-химического режима паровых котлов, с учетом требований действующих нормативных документов;

3.6.8. Проверка соответствия контролируемых показателей и методик химического анализа качества рабочей среды котлов требованиям действующих нормативных документов;

3.6.9. Анализ соответствия фактических режимов работы оборудования требованиям РД и ПТЭ, Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов;
3.6.10. Разработка программ испытаний
3.6.11. Проведение тепло-химических испытаний котлов
3.6.12. Проведение наладки и испытаний на эксплуатационных нагрузках

3.6.13. Составление технического отчета по результатам тепло-химических испытаний котлов
3.6.14. Составление технического отчета по результатам режимно-наладочных испытаний водно-химического режима, в том числе:
· карту водно-химического режима на каждый котел; 

· режимную карту по эксплуатации установки натрий-катионитных фильтров;

· инструкции по эксплуатации оборудования химводоочистки в котельной;

· инструкции по ведению водно-химического режима водогрейных котлов;

· схемы точек отбора проб в котельной.

3.7. Разработка нормативных энергетических характеристик оборудования котельных
3.7.1. Объекты:

· котельные ДЭМ, БПК, Пиковая;

· котельные I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.7.2. Сбор документальной информации по котельным (проектной, ремонтной, эксплуатационной, паспортными характеристиками): основного и вспомогательного оборудования котельной, фактических режимах его работы, условия топливоснабжения и водоснабжения, техническом состоянии оборудования, системе учета, эксплуатационной документации и пр.;

3.7.3. Анализ собранных исходных данных: имеющихся нормативных характеристик оборудования, результатов проведенных режимно-наладочных испытаний, фактических режимов условий работы оборудования, основных технико-экономических показателей работы котельных в динамике за последние год;

3.7.4. Разработка энергетических характеристик котлоагрегатов при работе на основном топливе.

3.7.5. Разработка полного перечня механизмов электрических собственных нужд котельной. Расчет и построение графиков затрат мощности собственных нужд котельной.

3.7.6. Расчет и построение графиков составляющих затрат тепла на собственные нужды, технологических потерь тепла, связанных с его отпуском.

3.7.7. Расчет и построение графиков расхода электроэнергии индивидуальные и общие механизмы.

3.7.8. Разработка автоматизированных макетов расчета фактических и нормативных показателей оборудования по каждому котлоагрегату и по котельной в целом за отчетный период, с разработкой алгоритмов расчета фактических, и нормативных технико-экономических показателей котельной в Excel.

3.7.9. Расчет и построение графиков исходно-номинальных удельных расходов топлива на отпущенную теплоэнергию, характерных для зимнего и летнего составов, режимов, тепловых нагрузок.

3.7.10. Расчет и построение графиков поправок на отклонение внешних условий от нормативных.

3.7.11. Расчет коэффициента резерва тепловой экономичности, степени использования резерва тепловой экономичности и пережога топлива по ключевым ТЭП котельной; 

3.7.12. Оценка резерва тепловой экономичности оборудования вследствие отклонения фактического значения показателя от его номинального значения;

3.7.13. Составление технических отчетов по разработке нормативно-технической документации по топливоиспользованию котельных.

3.8. Расчет и экспертиза нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, сопровождение при их утверждении в Минэнерго РФ на период регулирования тарифов
3.8.1. Объекты:

· тепловые сети Махачкалинской ТЭЦ;

· тепловые сети котельных ДЭМ, БПК, Пиковая;

· тепловые сети от котельных I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.8.2. Сбор и анализ документации, представляемой на экспертизу расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

3.8.3. Проведение расчётов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на период регулирования тарифов.
Расчеты производится во внедренном на предприятии программном обеспечении с учетом результатов испытаний тепловых сетей на тепловые потери.

3.8.4. Согласование результатов расчетов с Заказчиком.

3.8.5. Оформление пояснительной записки и подготовка материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.
Формирование пояснительной записки производится во внедренном на предприятии программном обеспечении.

3.8.6. Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на период регулирования тарифов при их рассмотрении и утверждении в Минэнерго РФ. При необходимости, общение с экспертами Минэнерго РФ и корректировка расчетов для устранения замечаний.

3.9. Расчет и экспертиза нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии на ТЭЦ и котельных, сопровождение при их утверждении в Республиканской службе по тарифам Республики Дагестан на период регулирования тарифов
3.9.1. Объекты:

· Махачкалинская ТЭЦ;

· котельные ДЭМ, БПК, Пиковая;

· котельные I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.9.2. Сбор документации, представляемой на экспертизу расчетов нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии на ТЭЦ и котельных.
3.9.3. Анализ исходных данных, необходимых для расчетов и обоснования нормативов удельных расходов топлива при производстве электрической и тепловой энергии.

· Анализ фактических, номинальных, нормативных показателей работы электростанции и составляющих резервов тепловой экономичности за 3 последних года в объеме технической отраслевой отчетности (макет 15506-1, форма № 6-ТП).

· Оценка соответствия действующей нормативно-технической документации по топливоиспользованию состоянию, режимам и условиям эксплуатации оборудования.

· Плана выполнения электростанцией организационно-технических мероприятий по устранению пережогов топлива из-за отклонения фактических показателей оборудования от нормативного уровня.

· Сведений о выполнении утвержденных в РСТ Республики Дагестан нормативов удельных расходов топлива электростанции за 3 последних года;

· Утвержденного Заказчиком графика ремонтов основного энергетического оборудования на период регулирования.

· Энергобаланса ТЭЦ на январь-декабрь периода регулирования помесячно и за год в целом, предварительно согласованные с Региональным диспетчерским управлением РСТ Республики Дагестан.

· Прогнозируемых объемов отпуска тепловой энергии в паре и горячей воде в соответствии с договорами поставки тепловой энергии.

3.9.4. Проведение расчетов нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии на январь-декабрь периода регулирования, для каждого из месяцев и в целом за весь год регулирования, по действующим на электростанции макетам расчета ТЭП, с учетом согласованных объемов производства электроэнергии и тепла, режимов и условий надежной эксплуатации оборудования, оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок между энергоблоками и группами оборудования, внешних факторов (температуры воздуха, циркуляционной воды и др.), резервов тепловой экономичности.
Расчеты для котельных производится во внедренном на предприятии программном обеспечении с учетом результатов режимно-наладочных испытаний котолагегатов.

3.9.5. Согласование результатов расчетов с Заказчиком.

3.9.6. Оформление пояснительной записки и подготовка материалов, обосновывающих нормативы удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии ТЭЦ и котельных.
Формирование пояснительной записки для котельных производится во внедренном на предприятии программном обеспечении.

3.9.7. Сопровождение материалов, обосновывающих нормативы удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии ТЭЦ и котельных на период регулирования при их рассмотрении и утверждении в Республиканской службе по тарифам Республики Дагестан. При необходимости, общение с экспертами РСТ Республики Дагестан и корректировка расчетов для устранения замечаний.

3.10. Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Махачкалинской ТЭЦ и тепловых сетей

3.10.1. Объекты:

· Махачкалинская ТЭЦ и тепловые сети;

· котельные и тепловые сети ДЭМ, БПК, Пиковая;

· котельные и тепловые сети I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.10.2. Ознакомление с обследуемым объектом. Сбор исходной информации.

· краткая характеристика предприятия с указанием структуры управления и обобщенной информации о системе энергоснабжения;

· данные о выработки товарной и промежуточной продукции отдельными структурными подразделениями;

· описание и регламенты основных технологических процессов производства и передачи энергоресурсов;

· данные о структуре, объемах и режимах потребления ТЭР на предприятии;

· нормы расхода ТЭР на выработку, передачу и потребление энергоресурсов;

· данные о коммерческом и техническом учете всех видов ТЭР на предприятии;

· отчетная документация по коммерческому и техническому учету потребляемых, вырабатываемых и передаваемых энергоресурсов, балансы потребления ТЭР всего предприятия и отдельных энергетических объектов;

· бухгалтерские данные по расчетам за потребление всех видов ТЭР;

· проектная документация (схемы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и др.); 

· эксплуатационная документация, (технические паспорта энергетического и энергоёмкого технологического оборудования, технологические регламенты, графики ППР);

· сведения о потреблении котельно-печного топлива, характеристиках и режимах работы топливоиспользующего оборудования;

· сведения о выработке и потреблении электрической энергии, содержащие информацию о составе, характеристиках и режимах работы оборудования распределительной сети и электроприемников по направлениям использования с указанием установленной мощности и режимов работы;

· сведения о потреблении тепловой энергии, содержащие информацию о составе, характеристиках и режимах работы теплотрасс и оборудования, потребляющего тепловую энергию с указанием установленной мощности и режимов работы;

· сведения о выработке и потреблении сжатого воздуха, содержащие информацию о составе, характеристиках и режимах работы оборудования компрессорных, воздухопроводах, потребителях сжатого воздуха с указанием установленной мощности и режимов работы;

· данные об использовании вторичных энергоресурсов, альтернативных и местных топлив, моторных топлив; 

· сведения о показателях эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

· отчетная документация по ремонтным, наладочным, испытательным и энергосберегающим мероприятиям;

· результаты предыдущего энергоаудита и объем внедренных мероприятий, предложенных в предыдущем энергоаудите;

· перспективные планы, программы энергосбережения, технико-экономические оценки и проектную документацию по технологическому или организационному совершенствованию и энергосберегающим мероприятиям.
3.10.3. Предварительный анализ документальной информации, включающий в себя:

· изучение структуры производственного цикла и объемов производства продукции;

· определение структуры и анализ динамики потребления и расхода ТЭР в натуральном и стоимостном выражениях за отчетный (базовый) год два года, предшествующих отчетному (базовому) году, по системам использования энергетических ресурсов в целом;

· разработка балансов по каждому виду используемых ТЭР в целом по предприятию за отчетный (базовый) год и два года, предшествующих отчетному (базовому) году;

· определение основных затрат предприятия по видам ТЭР, основному производству, структурным подразделениям;

· определение возможных направлений энергосбережение и повышения эффективности использования ТЭР.

3.10.4. На основании анализа сведений, полученных по результатам сбора информации об объекте энергетического обследования определение объема и разработка Регламента необходимого инструментального обследования, в том числе:

· разработка и согласование схем измерений, установление необходимых режимов работы оборудования;

· определение необходимости использования приборного оснащения в дополнение к штатному приборному парку;

· Инструментальные измерения проводятся для восполнения недостающей информации, необходимой для проведения анализа эффективности использования ТЭР отдельным энергопотребляющим оборудованием, а также при необходимости верификации документальных сведений, выявленной в процессе анализа.

3.10.5. Проведение измерений в соответствии с Регламентом. Разработка протоколов по результатам выполненных измерений;

3.10.6. Предварительный анализ результатов инструментального обследования. Определение направлений энергосбережения и повышения эффективности использования ТЭР.

3.10.7. Расчет фактических показателей эффективности потребления всех видов энергоносителей, сравнение фактических и нормативных показателей энергоэффективности в сопоставимых условиях. Определение базовой линии удельного энергопотребления. Расчет энергетического баланса, оценка потерь;

3.10.8. Анализ причин расхождения фактических и нормативных показателей ТЭР;

3.10.9. Разработка организационно-технических мероприятий, направленных на повышение точности учета расхода ТЭР, оперативное выявление и устранение перерасходов ТЭР;

3.10.10. Разработка организационно-технических мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности потребления ТЭР:

· разработка практических рекомендаций по совершенствованию системы энергоменеджмента;

· количественная оценка потенциала энергосбережения по направлениям использования ТЭР;

· анализ практической возможности исключить причины нерационального энергоиспользования;

· анализ технико-технологических и финансовых ограничений по внедрению конкретных мероприятий повышения эффективности энергоиспользования;

· выбор основных направлений повышения эффективности использования энергоресурсов;

· проведение необходимых расчётов для экономического и инвестиционного обоснования предлагаемых мероприятий энергосбережения;

3.10.11. Формирование перечня предлагаемых в проект программы энергосбережения экономически обоснованных организационно-технических мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности потребления ТЭР.

3.10.12. Разработка Отчета о проведении энергетического обследования и энергетического паспорта.

3.10.13. Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.10.14. Согласование с Заказчиком и утверждение в СРО результатов энергетического обследования.
3.11. Разработка нормативных энергетических характеристик тепловых сетей 
3.11.1. Объекты:

- тепловые сети I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум.

3.11.2. Сбор документальной информации по системе теплоснабжения: характеристики и режим работы источников тепловой энергии, схемы и характеристики трубопроводов тепловых сетей, насосных станций, ЦТП, системе учёта, системе регулирования, режимах работы, эксплуатационных характеристиках, техническом состоянии тепловой изоляции и конструкций прокладок в целом, тепловые нагрузки потребителей, схемы их подключения и пр.

3.11.3. Анализ договорных нормативных тепловых нагрузок потребителей с фактическим потреблением тепловой энергии по объектам на предмет их соответствия и необходимости их корректировки.

3.11.4. Корректировка расчётной схемы тепловых сетей в программно-расчётном комплексе «ZuluThermo» в части актуальных данных по тепловым сетям и тепловым нагрузкам, а также результатам испытаний тепловых сетей.

3.11.5. Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей в программно-расчётном комплексе «ZuluThermo» при характерных температурах наружного воздуха.

3.11.6. Проведение расчётов энергетических характеристик систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) по показателям: «потери сетевой воды», «тепловые потери», «удельный расход сетевой воды», «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах», «удельный расход электроэнергии».

3.11.7. Составление технических отчетов по разработке нормативных энергетических характеристик тепловых сетей.

3.11.8. Согласование технического отчета по разработке нормативных энергетических характеристик тепловых сетей с Заказчиком.

4. ОБЪЕКТЫ
Характеристики оборудования ТЭЦ, котельных и тепловых сетей филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» «Махачкалинские тепловые сети» 
4.1. Состав основного оборудования Махачкалинской ТЭЦ:
1. Котлоагрегат БКЗ-75-39ГМ ст.№4

2. Котлоагрегат БКЗ-75-39ГМА-2 ст.№5

3. Котлоагрегат БКЗ-75-39ГМА-2 ст.№6

4. ПТВМ 50 ГМ №1

5. ПТВМ 50 ГМ №2

6. Турбоагрегат ПР-6-35/10/1,2 ст.№1

7. Турбоагрегат ПР-6-35/10/1,2 ст.№2

8. Турбоагрегат ПР-6-35/10/1,2 ст.№3

9. Сетевые подогреватели ПСВ-200-7-15 6 шт.

4.2. Состав основного оборудования котельной «ДЭМ»

1. Котел водогрейный КВГМ50-150№3

2. Котел водогрейный КВГМ50-150№4

4.3. Состав основного оборудования котельной «БПК»

1. Котел водогрейный ТВГ-8№1

2. Котел водогрейный ТВГ-8№2

3. Котел водогрейный ТВГ-8№3

4. Котел водогрейный ТВГ-8№4

5. Котел водогрейный ТВГ-8№5

4.4. Состав основного оборудования котельной «Пиковая»

1. Котел водогрейный КВГМ10-150№1

2. Котел водогрейный КВГМ10-150№2

4.5. Состав основного оборудования 24 котельных
	№ п/п
	Наименование 
	Тип котлов
	Кол-во, ед.
	Установлен-ная тепловая мощность котельной, Гкал/ч
	Установлен-ная тепловая мощ-ность котла, Гкал/ч
	Вид топлива
	Режим работы котла
	Наличие водопод-готовки
	Год ввода оборудо-вания в эксплуа-тацию
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

	Центральный участок

	1
	Мира, 13
	ТВГ-8
	3
	34,6
	6,8
	газ
	водогрейный
	ХВО
	1965
	22,151

	
	
	ТВГ-4
	2
	
	3,4
	
	водогрейный
	
	
	

	
	
	RIM MAX
	2
	
	3,4
	
	водогрейный
	
	2017, 2019
	

	2
	I-ЮЗМР, пр. имама Шамиля
	ТВГ-8
	3
	47,92
	6,8
	газ
	водогрейный
	ХВО
	1982
	23,413

	
	
	RIM MAX 8000 кВт
	4
	
	6,88
	
	водогрейный
	
	
	

	3
	II-ЮЗМР, ул. Энгельса, 27
	RIM MAX
	3
	20,4
	6,8
	газ
	водогрейный
	ХВО
	2017, 2018, 2019
	12,995

	4
	«Прескон», 
	ТВГ-1,5
	2
	3
	1,5
	газ
	водогрейный
	б/ХВО
	1977
	1,4

	
	ул. Салаватова, 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	-
	19
	105,92
	-
	-
	-
	-
	-
	59,959

	Кировский участок

	5
	III-ЮЗМР
	ТВГ-8
	1
	34,32
	6,8
	газ
	водогрейный
	ХВО
	1974
	14,078

	
	
	RIM MAX 8000 кВт
	4
	
	6,88
	газ
	водогрейный
	
	нет данных
	

	6
	V-ЮЗМР, ул. Энгельса, 12
	ТВГ-8
	3
	20,4
	6,8
	газ
	водогрейный
	ХВО
	1978
	9,616

	7
	IV-ЮЗМР, 
	ТВГ-8
	4
	35,4
	6,8
	газ
	водогрейный
	ХВО
	1978
	19,263

	
	ул. Атаева, 9
	КВГМ-10
	1
	
	8
	газ
	водогрейный
	
	
	

	 
	Итого:
	-
	13
	90,12
	-
	-
	-
	-
	-
	42,957

	Участок «Махачкала-1»

	8
	ул. М. Гаджие-ва, 73
	ТВ-8
	1
	27,44
	6,8
	газ
	водогрейный
	Антинакипной аппарат 
	1975
	5,93

	
	
	RIM MAX
	4
	
	5,16
	газ
	водогрейный
	(АЭ-А-350)
	
	

	
	
	6000 кВт
	
	
	
	
	
	 
	
	

	9
	ул. Поповича, 31
	НИИСТУ-5
	2
	4
	0,5
	газ
	водогрейный
	Антинакипной аппарат 
	1968
	2,135

	
	
	RIM MAX
	2
	
	1,5
	газ
	водогрейный
	(АЭ-А-350)
	2019
	

	10
	ул. Орджони-кидзе, 155
	ТВГ-8
	1
	12,686
	6,8
	газ
	водогрейный
	Антинакипной аппарат 
	1966
	2,289

	
	
	ТВГ-1,5
	1
	
	1,5
	газ
	водогрейный
	(АЭ-А-350)
	1966
	

	
	
	RIM MAX
	1
	
	3,01
	газ
	водогрейный
	 
	нет данных
	

	
	
	1600 кВт
	
	
	
	
	
	 
	нет данных
	

	
	
	RIM MAX
	1
	
	1,376
	газ
	водогрейный
	 
	 
	

	
	
	3500 кВт
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	11
	НГЧ-6, ул. Комарова, 19а
	НИИСТУ-5
	3
	1,5
	0,5
	газ
	водогрейный
	Б/ХВО
	1981
	1,019

	12
	ул. М. Гаджие-ва, 198
	НИИСТУ-5
	1
	4,5
	0,5
	газ
	водогрейный
	Антинакипной аппарат 
	1967
	2,168

	
	
	«Смоленск-2»
	2
	
	2
	газ
	водогрейный
	(АЭ-А-350)
	
	

	13
	Красноармейск
	НИИСТУ-5
	2
	1
	0,5
	газ
	водогрейный
	Б/ХВО
	1978
	0,492

	 
	Итого:
	-
	21
	51,126
	-
	-
	-
	-
	-
	14,033

	Советский участок

	14
	«Научный городок»
	RIM MAX
	2
	11,696
	5,85
	газ
	водогрейный
	ХВО
	2015
	3,363

	
	
	6000 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	«Сепараторов», ул. Айвазов-ского, 2а
	RIM MAX
	2
	6,8
	3,4
	газ
	водогрейный
	ХВО
	2018
	4,224

	16
	Финансовый техникум, пр. Акушинского, 90
	ТВГ-1,5
	2
	4,5
	1,5
	газ
	водогрейный
	Б/ХВО
	1986
	1,939

	
	
	RIM MAX
	1
	
	
	
	
	
	2019
	

	17
	ТУСМ-6, 
	Нет данных
	2
	1,5
	0,75
	газ
	водогрейный
	ХВО
	2015
	0,24

	
	ул. Хуршилова,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	-
	9
	24,496
	-
	-
	-
	-
	-
	9,766

	Ленинский участок

	18
	Тимирязева, 15
	RIM MAX
	3
	30,96
	6,88
	газ
	водогрейный
	ХВО
	2016
	22,29

	
	
	8000 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RIM MAX
	2
	
	5,16
	газ
	водогрейный
	
	
	

	
	
	6000 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ул. А. Султана, 2б
	RIM MAX
	5
	16,426
	3,01
	газ
	водогрейный
	ХВО
	Нет данных
	7,447

	
	
	3500 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	RIM MAX
	1
	
	1,376
	
	водогрейный
	
	2019
	

	
	
	1600 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	ул. А. Султана, 100
	БЦМУ
	2
	1,6
	0,8
	газ
	водогрейный
	Б/ХВО
	1985
	0,231

	 
	Итого:
	-
	12
	48,986
	-
	-
	-
	-
	-
	29,968

	Южный участок

	21
	Дворец пионе-ров, ул. Дзер-жинского, 23
	ТВГ-6
	3
	15
	5
	газ
	водогрейный
	Антинакипной аппарат 
	1970
	6,098

	
	
	
	
	
	
	
	
	(АЭ-А-350)
	
	

	22
	ФАН, ул. Ба-тырмурзаева, 1
	ТВГ-4
	2
	6,8
	3,4
	газ
	водогрейный
	Б/ХВО
	1977
	1,388

	23
	ул. Некрасова, 64
	RIM MAX
	2
	2,752
	1,376
	газ
	водогрейный
	ХВО
	2011
	1,55

	
	
	1600 кВт
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	ул. Дзержинско-го, 8
	ТВГ-4
	2
	10,2
	3,4
	газ
	водогрейный
	Б/ХВО
	1970
	7,512

	
	
	RIM MAX
	1
	
	
	
	
	
	2018
	

	 
	Итого:
	-
	10
	34,752
	-
	-
	-
	-
	-
	16,548

	 
	Всего:
	 
	86
	355,4
	-
	-
	-
	-
	-
	173,231


4.6. Характеристика системы теплоснабжения и тепловых сетей Махачкалинской ТЭЦ, котельных ДЭМ, БПК, Пиковая
	№ п/п
	Тип данных
	Информация

	1
	Наименование источника тепловой энергии
	Махачкалинская ТЭЦ
	Котельные «ДЭМ»+ «Пиковая»
	«БПК»

	2
	Присоединенная расчетная часовая тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, Гкал/час
	89
	59
	14

	3
	Тип системы теплоснабжения
	закрытая

	4
	Температурный график ТС отопления 
	
	95-70
	95-70
	95-70

	5
	Водяные тепловые сети от источника тепловой энергии
	2-трубные
	2-трубные
	Система отопления 2-трубная, ГВС от источника 1-трубная

	6
	Общая протяженность трубопроводов ТС в 2-трубном исчислении, м 
	ТС отопления 
	72261,9
	41832,0
	7235,0

	
	
	ТС ГВС
	5284,8
	711,0
	4158,0

	7
	Количество потребителей т/энергии (отдельно стоящих зданий)
	380 МКД 


	212 МКД 

	
	
	395 (юр.л.)
	218(юр.л.)
	72(юр.л.)

	8
	Количество ЦТП
	5
	-
	-


4.7. Характеристика системы теплоснабжения и тепловых сетей 24 котельных
	Наименование котельной
	Диаметр, мм
	Итого, м

	
	350
	300
	250
	200
	150
	133
	114
	100
	80
	76
	50
	40
	32
	25
	20
	

	Длина ТС отопления в однотрубном исчислении

	Тимирязева
	 
	1032
	 
	2548
	2508
	 
	 
	2974
	2860
	312
	744
	340
	86
	 
	 
	13404

	А. Султана, 2б
	 
	 
	374
	90
	1114
	 
	 
	572
	182
	832
	 
	 
	 
	 
	 
	3164

	I - ЮЗМР
	 
	78
	1446
	2804
	3054
	 
	 
	2082
	1464
	94
	1356
	0
	8
	 
	4
	12390

	II- ЮЗМР
	 
	64
	1142
	1490
	1394
	 
	 
	2052
	1174
	140
	140
	40
	32
	 
	20
	7688

	Мира
	 
	556
	944
	1552
	2406
	 
	 
	3064
	4438
	266
	2788
	40
	12
	96
	25
	16187

	Дв. пионеров
	 
	28
	268
	1844
	1352
	 
	 
	190
	724
	0
	934
	114
	32
	25
	 
	5511

	Прескон
	 
	 
	 
	 
	340
	 
	 
	108
	218
	328
	790
	114
	 
	 
	 
	1898

	Айвазовского
	 
	698
	 
	722
	 
	 
	 
	446
	280
	 
	 
	10
	 
	85
	 
	2241

	Научный городок
	 
	 
	 
	658
	520
	174
	316
	318
	564
	624
	656
	 
	56
	 
	 
	3886

	Фин. техникум
	 
	 
	 
	160
	180
	 
	 
	470
	164
	 
	110
	 
	 
	 
	 
	1084

	Дзержинского
	 
	118
	1052
	852
	1048
	 
	 
	820
	672
	132
	1830
	 
	54
	 
	 
	6578

	ФАН
	 
	 
	 
	 
	1422
	 
	 
	286
	316
	 
	312
	 
	54
	 
	 
	2390

	ТУСМ - 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	 
	284
	 
	90
	 
	 
	404

	Некрасова
	 
	 
	 
	 
	128
	 
	 
	1096
	112
	70
	782
	24
	 
	 
	 
	2212

	III - ЮЗМР
	 
	 
	420
	3380
	1288
	 
	 
	2382
	1664
	0
	188
	0
	30
	42
	 
	9394

	IV - ЮЗМР
	 
	1520
	354
	2910
	2028
	 
	 
	3664
	2804
	252
	1034
	12
	50
	80
	 
	14708

	V - ЮЗМР
	 
	978
	1293
	320
	386
	 
	 
	1652
	506
	 
	214
	40
	 
	 
	 
	5389

	М. Гаджиева, 73
	544
	 
	2326
	1238
	670
	 
	 
	2284
	1226
	 
	1280
	6
	4
	8
	 
	9586

	Орджоникидзе,
	 
	 
	 
	 
	526
	 
	 
	662
	698
	 
	76
	 
	 
	 
	 
	1962

	155
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	М. Гаджиева, 198
	 
	 
	 
	 
	204
	 
	 
	636
	710
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	1590

	Поповича, 31
	 
	 
	 
	 
	948
	 
	 
	902
	430
	120
	1854
	38
	32
	 
	 
	4324

	НГЧ - 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1354
	112
	276
	240
	 
	396
	 
	 
	2378

	Красноармейск
	 
	 
	 
	 
	190
	 
	380
	 
	 
	 
	196
	 
	 
	 
	 
	766

	Итого отопление, м
	544
	5072
	9619
	20568
	21706
	174
	696
	28044
	21318
	3446
	15848
	778
	936
	336
	49
	129134

	Длина ТС ГВС в однотрубном исчислении

	Тимирязева
	 
	27
	 
	 
	391
	895
	 
	1057
	982
	156
	1394
	127
	47
	 
	4
	5830

	А. Султана, 2б
	 
	 
	 
	137
	460
	860
	 
	686
	188
	82
	566
	 
	 
	 
	0
	2979

	А. Султана, 100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	24

	Мира
	 
	 
	 
	326
	300
	295
	 
	1006
	995
	45
	1810
	130
	11
	42
	 
	4960

	Айвазовского
	 
	 
	 
	 
	127
	1076
	 
	623
	791
	 
	308
	189
	247
	 
	 
	3361

	Научный городок
	 
	 
	 
	 
	35
	294
	440
	 
	113
	67
	183
	 
	28
	88
	 
	1248

	Фин. техникум
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20
	172
	 
	125
	 
	 
	 
	 
	317

	IV - ЮЗМР
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	 
	 
	 
	 
	140

	М. Гаджиева, 73
	 
	 
	269
	 
	67
	90
	 
	170
	157
	62
	705
	 
	 
	 
	 
	1520

	Орджоникидзе,
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	368
	335
	 
	229
	 
	 
	 
	 
	932

	155
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого ГВС, м
	 
	27
	269
	463
	1680
	3510
	440
	4380
	3733
	412
	5484
	446
	333
	130
	4
	21311


5. ТРЕБОВАНИЯ КОНФИДИЦИАЛЬНОСТИ

Исполнитель обязуется не разглашать информацию конфиденциального характера или составляющую коммерческую тайну Заказчика.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ
Услуги должны быть оказаны с соблюдением требований нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данные виды деятельности, включая:

6.1. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6.2. Федеральный закон №190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении».

6.3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71384).
6.4. Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях РД 34.09.255-97;

6.5. Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери: РД 34.20.519-97. -М: СПО ОРГРЭС, 1998. -24 с.

6.6. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателям "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах" и "удельный расход электроэнергии" СО 153-34.20.523(1)-2003;

6.7. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "удельный расход сетевой воды" СО 153-34.20.523(2)-2003;

6.8. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "тепловые потери" СО 153-34.20.523(3)-2003;

6.9. Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю "потери сетевой воды" СО 153-34.20.523(4)-2003;

6.10. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" (вместе с "Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя");
6.11. Тепловые сети. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения. ОСТ 36-68-82.

6.12. Манюк В.И., Каплинский Я.И., Хиж Э.Б., Манюк А.И., Ильин В.К. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. Справочник. - М.: Стройиздат, 1988.-432 с.

6.13. Апарцев М.М. Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения.-М.: Энергоаомиздат, 1983.-204 с.

6.14. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 (в ред. Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 N 377) «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии» (зарегистрирован в Минюсте России 16.03.2009 № 13512).

6.15. Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях, РД 153-34.0-09.154-99.

6.16. Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций, СО 153-34.09.155-93 (РД 34.09.155-93 (с изм. 1  1999).

6.17. Методика расчета задания по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования акционерных обществ энергетики и электрификации и акционерных обществ - тепловых электростанций, СО 153-34.0-08.560-00 (РД 153-34.0-08.560-00).

6.18. Методические указания по составлению отчета электростанций и акционерного общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности. СО 153-34.08.552-95 [РД 34.08.552-95 (с изм. 1 1998)].

6.19. Методика по составлению отчета о тепловой экономичности оборудования, утвержденная Приказом № УЭГ/14/ЭГ/13 от 20.01.2016 г.

6.20. СО 34.30.740 (МУ 34-70-093-84) Методические указания по тепловым испытаниям паровых турбин.

6.21. РД 153.34.1-30.311.96 – Методические указания по проведению экспресс-испытаний паровых турбин ТЭС.

6.22. СТО 70238424.27.040.007-2009 – Паротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

6.23. Методические указания по составлению режимных карт котельных установок и оптимизации управления ими. РД 34.25.514-96.

6.24. Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций (приложение 6 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002г. № 448).

6.25. (СО 34.30.740) МУ 34-70-093-84 – Методические указания по тепловым испытаниям паровых турбин.

6.26. РД 34.40.505. Методические указания по эксплуатационному контролю за состоянием сетевых подогревателей

6.27. СО 34.40.513. Методические указания по испытанию сетевых подогревателей

6.28. Положение о нормировании расхода топлива на электростанциях: РД 153-34.0-09.154-99 (М.: СПО ОРГРЭС, 1999);

6.29. Методические указания по составлению отчета электростанции и АО энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования: РД 34.08.552-95 (М.: СПО ОРГРЭС, 1995);

6.30.  Изменение № 1 Методических указаний по составлению отчета электростанции и АО энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования (М.: СПО ОРГРЭС, 1998);

6.31. Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций: РД 34.09.155-93 (М: СПО  ОРГРЭС,  1993); 

6.32. Изменение №1 Методических указаний  по  составлению   и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций (М: СПО  ОРГРЭС, 2000). 

6.33. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

6.34. Законодательные актами о внесении изменений в правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России № 328н от 24.07.2013. Приказ №74н от 19.02.2016. 

6.35. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (2000 г.) РД  34.03.201-97 с изменениями и дополнениями №1/98, №2/98, № 1/2000 к настоящим правилам; 

6.36. Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий (2000 г.) РД 153-34.0-03.301-00.

6.37. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ (вместе с «Требованиями органов Росэнергонадзора в РФ к проведению наладочных работ на газоиспользующем оборудовании», «Рекомендациями по порядку регистрации проектов газоснабжения предприятий и установок в органах системы Ростехнадзора в РФ»).
6.38. ГОСТ34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

6.39. ГОСТ34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

6.40. РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

7. ПЕРЕЧЕНЬ И КОМПЛЕКТНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ
7.1. Технические отчеты по результатам оказания слуг по каждому этапу пп. 3.1-3.11 передаются в 2 (двух) экз. на бумажном носителе и в 1 (одном) экз. на электронном носителе.
7.2. Электронная модель тепловых сетей в Геоинформационной системе Zulu 10.0 в 1 (одном) экз. на электронном носителе.;
7.3. Руководство пользователя программного обеспечения в 1 (одном) экз. на бумажном носителе и в 1 (одном) экз. на электронном носителе.

7.4. Лицензионное соглашение о передаче неисключительного права использования программного обеспечения сроком на 5 лет в 1 (одном) экз. на бумажном носителе и в 1 (одном) экз. на электронном носителе.
8. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, управленческой компетентностью и репутацией, необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь необходимое ресурсное обеспечение (финансовое, производственное, материально-техническое, трудовое), а именно:

8.1. Свидетельством о членстве в саморегулируемой организации в области энергетического обследования (далее - СРО). СРО должно входить в Государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. В качестве подтверждения необходимо приложить копию свидетельства о членстве в СРО.
8.2. Лицензию на использование геоинформационной системы «ZuluGIS» (ZuluServer) и программно-расчётного комплекса «ZuluThermo» версия не ранее 10.0 для проведения теплогидравлических расчётов тепловых сетей. В качестве подтверждения необходимо приложить копию лицензии на использование программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» версия не ранее 10.0.
8.3. Материально-техническими ресурсами для проведения обследования и испытаний: собственными или арендованными приборами, внесенными в Государственный реестр средств измерений и прошедших поверку в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, с следующем составе:

· газоанализаторы (не менее 2-х);

· расходомеры жидкости (не менее 2-х);
· толщиномер (не менее 2-х);

· тепловизор (не менее 1-го);

· электронные термометры для точных измерений (с ценой деления 0,1 °С) в комплекте с термопарными зондами для измерения температуры сетевой воды с автоматической регистрацией параметров температуры в заданном диапазоне (не менее 10-ти);

· электронные термометры с ценой деления 0,1 °С для измерения температуры воздуха с автоматической регистрацией параметров в заданном диапазоне (не менее 10-ти);

· манометры для точных измерений (класса точности 0,6) (не менее 10-ми);
· кислородомер (не менее 1-го);
· Ph - метр и иономер (не менее 1-го);
· 
спутниковое оборудование для определения геодезических отметок (не менее 1 комплекта).

Для заявленных приборов в качестве подтверждения участник закупки должен приложить копии действующих свидетельств о поверке, либо записи о поверке в электронной базе федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин (в соответствии с требованиями Федерального закона об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ).


Заказчик сохраняет за собой право потребовать предоставление оригиналов свидетельств о поверке приборов (в случае если наличие таких свидетельств необходимо по законодательству), либо письмо, подтверждающее подлинность свидетельств, от организации, которая проводила поверку данных приборов. Заказчик сохраняет за собой право осуществить проверку наличия записей о поверке в электронной базе федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС «Аршин (в соответствии с требованиями Федерального закона об обеспечении единства измерений от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ).


В случае, если срок поверки прибора истекает к сроку подведения итогов запроса предложений, предоставляется письмо о передаче данного оборудования для поверки, с отметкой организации, принявшей оборудование для поверки.

8.4. Штатом собственных специалистов для проведения обследований и испытаний, соответствующих следующим квалификационным требованиям:

· аттестацию Ростехнадзора по основам промышленной безопасности для работы на опасных производственных объектах (А.1) (не менее 4-х);

· аттестацию Ростехнадзора к эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2) (не менее 4-х);
· аттестацию Ростехнадзора к эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3) (не менее 4-х);
· аттестацию Ростехнадзора к эксплуатации систем газораспределения и газопотребления (Б.7.1) (не менее 2-х);

· высшим техническим образованием в области энергетики (все заявленные);
· прошедших обучение и проверку знаний по охране труда (все заявленные);

· прошедших обучение и проверку знаний пожарной безопасности (все заявленные);

· прошедших обучение и имеющих допуск к работам на высоте (все заявленные);
· повышение квалификации в области экспертизы расчётов и обоснования нормативов потерь в тепловых сетях, нормативов удельных расходов условного топлива на котельных (не менее 4-х);
· прохождение обучения в области теплогидравлических расчётов в программно-расчётном комплексе «ZuluThermo» (не менее 4-х);
· повышения квалификации/переподготовки по теме «Энергетические обследования» (не менее 4-х).
В качестве подтверждения участник должен приложить следующие документы на заявленных специалистов:

· копии дипломов о высшем техническом образовании в сфере энергетики;

· копии трудовых книжек (первый и последние листы с обозначением мест работы), копии трудовых договоров (полностью);

· копии действующих удостоверений, протоколов проверки знаний по охране труда, пожарной безопасности, работам на высоте, аттестацию Ростехнадзора в области промышленной безопасности для работы на опасных производственных объектах.

· копии сертификатов, удостоверений о повышении квалификации специалистов в области экспертизы расчётов и обоснования нормативов потерь в тепловых сетях, удельных расходов условного топлива на котельных;
· копии сертификатов о прохождении обучения гидравлическим расчётам в программно-расчётном комплексе«ZuluThermo»;
· копии действующих удостоверений о повышения квалификации/переподготовки по теме «Энергетические обследования».
8.5. Опытом оказания аналогичных услуг, представленных в пп. 3.1-3.11, для аналогичных объектов (ТЭЦ, котельных и тепловых сетей).
В качестве подтверждения участник закупки должен приложить копии договоров для каждого вида услуг, заключенных в период с 2021 года до даты опубликования закупки, со всеми приложениями, акты оказанных услуг, сведения о заключении представленных договоров на официальном сайте https://zakupki.gov.ru/.

8.6. В качестве базового программного обеспечения для разработки индивидуального программного комплекса Участник должен использовать программное обеспечение, которое должно быть зарегистрировано в Государственном реестре программ для ЭВМ. В качестве подтверждения Участник должен приложить копию свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ (с подтверждением функциональных возможностей через сайт информационно-поисковой системы Федерального института промышленной собственности https://fips.ru/iiss/search.xhtml).

8.7. Для оценки степени готовности базового программного обеспечения в соответствии с требованиями данного Технического задания Участник в объеме конкурсной заявки должен предоставить доступ к демо-стенду, на котором развернуто аналогичное программное обеспечение с вышеуказанными характеристиками (пп.3.1.1.-3.1.5), которое предлагает Участник для реализации требований данного Технического задания. При развертывании демо-стенда должны быть использованы облачные сервисы или серверное оборудование Участника. Заказчику должны быть переданы параметры инициализации в системе (логин, пароль) на уровне администратора системы. Срок доступа к демо-стенду – не менее 5 (пяти) рабочих дней.

8.8. Наличие собственной службы поддержки с возможностью приема обращений по телефону и электронной почте;

8.9. Возможность организации удалённого доступа исполнителя к ИТ-инфраструктуре заказчика для оказания технической поддержки.

	От Заказчика:
	От Исполнителя:

	Заместитель Генерального директора
	

	по коммерческим вопросам


	

	______________ /Г.М. Магомедов/    
	__________________ /_____________ /
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Приложение 2

к договору оказания услуг № _____
от «____» _________ 2024 года
Калькуляция
на проведение регламентных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, ПТЭ электрических станций с сетей и ПТЭ тепловых энергоустановок для нужд филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» «Махачкалинские тепловые сети»
	№ п/п
	Наименование статей затрат
	Сумма, руб.

	1.
	Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых выполнением работ по договору
	

	2.
	Страховые взносы  в государственные внебюджетные фонды 30,2%
	

	3.
	Амортизация 
	

	4.
	Накладные расходы (аренда помещения ,программное обеспечение,базы данных, поверка и ремонт приборов,лицензирование,содержание и эксплуатация вычислительной техники, износ МБП, типографские и почтово-телеграфные расходы,связь, услуги банка,  обучение и аттестация экспертов, сертификация, аккредитация, страхование, консультирование, информационные услуги)
	

	5.
	Служебные командировки
	

	 
	Итого, плановая себестоимость:
	

	 
	Рентабельность 10%
	

	 
	Итого:
	

	 
	НДС 20%
	

	 
	ВСЕГО:
	

	
	
	

	Количество специалистов



	№ п/п
	Наименование должности
	Количество экспертов, чел.

	1
	Руководитель отдела
	2

	2
	Ведущий специалист
	12

	3
	Специалист
	16

	 
	Итого, экспертов:
	30


	Расшифровка фонда оплаты труда (п.1)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование должности
	Почасовая ставка, руб.
	Оклад, руб.
	Количество экспертов, чел.
	Продолжительность работы, час
	Затраты на оплату труда, руб.

	1
	Руководитель отдела
	
	
	2
	
	

	2
	Ведущий специалист
	
	
	12
	
	

	3
	Специалист
	
	
	16
	
	

	 
	Всего ФОТ
	 
	 
	30 
	
	


	Расшифровка командировочных расходов (п.6)

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Маршрут
	Проезд
	Гостиница
	Суточные
	Итого:

	1
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	
	
	
	


От Заказчика:
                 От Исполнителя:
	Заместитель Генерального директора
	

	по коммерческим вопросам


	

	______________ /Г.М. Магомедов/    
	__________________ /_____________ /
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Приложение 3
к договору оказания услуг № _____
от «____» __________ 2024 года
Этапы
проведения регламентных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, ПТЭ электрических станций с сетей и ПТЭ тепловых энергоустановок для нужд филиала АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения» «Махачкалинские тепловые сети»
	№
	Вид услуг
	Дата

Начало/

окончание
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.

	1
	Разработка и внедрение индивидуального программного обеспечения: Система по расчету нормативов показателей эффективности работы объектов теплоснабжения
	30.05.24г/
30.06.24г.
	
	

	2
	Проведение испытаний на максимальную температуру теплоносителя тепловых сетей от Махачкалинской ТЭЦ, от котельных ДЭМ, БПК, Пиковая 
	15.05.24г/
30.11.24г.
	
	

	3
	Проведение испытаний на тепловые потери, гидравлические потери и максимальную температуру теплоносителяот тепловых сетей от котельных I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум
	30.05.24г/
30.11.24г.
	
	

	4
	Разработка гидравлических режимов и наладочных мероприятий тепловых сетей от Махачкалинской ТЭЦ, от котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум
	30.05.24г/
31.10.24г.
	
	

	5
	Проведение режимно-наладочных испытаний котлов на основном топливе котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум
	01.09.24г/
31.12.24г.
	
	

	6
	Проведение тепло-химических испытаний котлов и наладка их водно-химических режимов Махачкалинской ТЭЦ, котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум
	01.09.24г/
31.12.24г.
	
	

	7
	Разработка нормативных энергетических характеристик оборудования котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум
	01.08.24г/
31.12.24г.
	
	

	8
	Расчет и экспертиза нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от Махачкалинской ТЭЦ, от котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум сопровождение при их утверждении в Минэнерго РФ на период регулирования тарифов
	30.05.24г/
31.10.24г.
	
	

	9
	Расчет и экспертиза нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии на Махачкалинской ТЭЦ, котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум сопровождение при их утверждении в Республиканской службе по тарифам Республики Дагестан на период регулирования тарифов
	30.05.24г/
31.10.24г.
	
	

	10
	Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Махачкалинской ТЭЦ, котельных ДЭМ, БПК, Пиковая, I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум и тепловых сетей
	30.05.24г/
31.12.24г.
	
	

	11
	Разработка нормативных энергетических характеристик  тепловых сетей от котельных I-ЮЗ мкр., Мира, 13, Тимирязева, 15а,  А. Султана, 2, А. Султана, 100, II-ЮЗ мкр., III-ЮЗ мкр., IV-ЮЗ мкр., V-ЮЗ мкр., ул. Некрасова, 64, ФАН, М. Гаджиева, 73, М. Гаджиева, 198, Поповича, 31, Орджоникидзе, 155, Дзержинского, 8, Дворец пионеров, Прескон, НГЧ-6, Научный городок, Сепараторов, п. Красноармейск, ТУСМ-6, Финансовый техникум
	01.08.24г/
31.12.24г.
	
	

	 
	Всего
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Заместитель Генерального директора


по коммерческим вопросам
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